
Тепловизионный расчет.

Фирма

Прибор

Заказчик

Электронн
ая почта:

firmagip@gmail.com

Телефон: 9790513

Телевный С.В.

Контролер:

1926155Серийный
№:

testo 875-2

08.12.2010Дата измерений:

Красково.

Пролетарский проспект.

Частное лицо.

Место измерения:

Заказ

Люберцы

Октябрьский проспект д.259

ООО "ГИП"

1/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00304.BMT 08.12.2010

Время:

9:51:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

2/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00280.BMT 08.12.2010

Время:

9:33:48

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

3/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00281.BMT 08.12.2010

Время:

9:34:08

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

4/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00282.BMT 08.12.2010

Время:

9:35:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

5/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00283.BMT 08.12.2010

Время:

9:35:12

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

6/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00284.BMT 08.12.2010

Время:

9:35:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

7/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00285.BMT 08.12.2010

Время:

9:36:06

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

8/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00286.BMT 08.12.2010

Время:

9:37:13

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

9/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00287.BMT 08.12.2010

Время:

9:38:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

10/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00288.BMT 08.12.2010

Время:

9:40:07

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

11/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00289.BMT 08.12.2010

Время:

9:41:07

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

12/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00290.BMT 08.12.2010

Время:

9:41:15

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

13/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00291.BMT 08.12.2010

Время:

9:41:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

14/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00292.BMT 08.12.2010

Время:

9:41:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

15/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00293.BMT 08.12.2010

Время:

9:42:05

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

16/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00294.BMT 08.12.2010

Время:

9:42:28

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

17/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00295.BMT 08.12.2010

Время:

9:42:50

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

18/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00296.BMT 08.12.2010

Время:

9:44:00

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:
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Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00297.BMT 08.12.2010

Время:

9:44:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

20/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00298.BMT 08.12.2010

Время:

9:45:35

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

21/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00299.BMT 08.12.2010

Время:

9:46:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:
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Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00300.BMT 08.12.2010

Время:

9:46:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:
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Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00301.BMT 08.12.2010

Время:

9:47:44

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:
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Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00302.BMT 08.12.2010

Время:

9:48:22

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

25/27Страница



Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00303.BMT 08.12.2010

Время:

9:48:59

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:
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Тепловизионный расчет.

Файл:

IV_00305.BMT 08.12.2010

Время:

9:51:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Дата:

Все грустно.

Телевный С.В.

,08.12.2010

Вывод:
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